
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িভবিজওর িনট কোিজট িলিমেটড
িঠকনা Uttarpara, Jalkuri, Siddirganj, Narayanganj
করখানার েকড NRY285
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  ২৫-০৮-২০২২
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Conductivity and record of fire drill

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Factory needs to conduct fire drill quarterly (4 times a year) under the fire safety
plan and needs to kept the written record of such drills for at least 3 years for the
inspection of fire brigade whenever called for.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Conductivity of fire drill record has not been found. 25/08/2022: Conductivity of
fire drill record has not been found during the visit.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Testing and record of fire-fighting equipment

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
Checklist & testing of fire-fighting equipment records has not been found.
25/08/2022: Checklist & testing of fire-fighting equipment records has not been
found.

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Visibility and uniformity of exit signs

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than
one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where
necessary supplemented by directional signs.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Exit signs visibility have not been found. 25/08/2022: Illuminated exit signs are
not found.

 সংযুসমূহ (১) 

 

৪. পযেবণ
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পিরদশন
পযেবণ Validity and full area coverage of fire license

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Factory needs to have valid fire license with coverage of full occupied area.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৪-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Valid fire license with coverage has not been found yet. 25/08/2022: Fire license
is not found in the factory during the factory.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker
of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৪-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
Fire safety training activity has not been conducted from BGMEA or Fire service
and Civil Defense or others yet. 25/08/2022: No action taken yet by the factory
management.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Type of exit doors

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম All the exit doors need to be replaced by side swinging so that unlockable doors
can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
With locking device collapsible gates & steel type door has been found at the
building. 25/08/2022: With locking device collapsible gates & steel type door has
been found at the building.

 সংযুসমূহ (২) 

    

৭. পযেবণ
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পিরদশন
পযেবণ Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in
floors & exits (Escape route).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৪-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
Tagged emergency light has been found during the inspection. 25/08/2022:
Emergency lights are found but not adequate for the passageway of the production
area.

 সংযুসমূহ (২) 

    

৮. পযেবণ
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পিরদশন
পযেবণ

Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &
detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system
and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৪-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Backup power has been found for only signage. 25/08/2022: Back up power for
emergency lights is found during the visit.

 সংযুসমূহ (১) 

 

৯. পযেবণ
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পিরদশন
পযেবণ Availability of fire department pre-plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

24-09-2020 (CVV-01): Fire department pre-plan is not available in the factory.
20-12-20: Initiative of fire department pre-plan has not been taken yet by the
factory. Observation from the visit on 29.03.2021: Initiative has not been taken for
fire department pre-plan yet. 25/08/2022: No action taken yet by the factory
management.

১০. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Adequacy of centralized fire detection system

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম
Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on
all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA
Guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
The factory has not been installed centralized automatic fire detection system with
control panel, call point and alarm system yet. 25/08/2022: No action taken yet
by the factory management.

১১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Installation of fire alarm system and call point

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম
The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and
automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied
floors, including other tenanted floors of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব The factory has not been installed centralized automatic fire detection system with
control panel, call point and alarm system yet.

১২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection &
fire alarm system according to NTPA Guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

24-09-2020 (CVV-01): Centralized fire alarm and detection system is not
installed yet in the factory. So, control panel is not available in the factory. 20-
12-20:Centralized automatic fire detection system with control panel, call point
and alarm system has not been installed yet. Observation from the visit on
29.03.2021: The factory has not been installed centralized automatic fire detection
system with control panel, call point and alarm system yet. 25/08/2022:No action
taken yet by the factory management.



১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of standpipe system

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of
riser.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Non-standard hosepipe system has been found throughout the factory.
25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

১৪. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Adequate number of hoses

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38
mm dia of hoses

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Non-standard & inadequate hose pipe system has been found in the factory.
25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

১৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Maximum throw of hose pressure at the highest point

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম
Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or
larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose
(38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Non-standard & inadequate hose pipe system has been found in the factory.
25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

১৬. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of Siamese connection for fire department

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system
located outside the building and accessible to the fire department connection.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Siamese connection has not been found for the fire department. 25/08/2022: No
action taken yet by the factory management.

১৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Standby generator with required backup power

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Factory need standby generator with required backup power
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Standby generator for backup power has been found. 25/08/2022: Completed
 সংযুসমূহ (১) 

 

১৮. পযেবণ
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পিরদশন
পযেবণ Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient
capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Dedicated fire pump has not been found 25/08/2022: No action taken yet by the
factory management.

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Water capacity for fire-fighting

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম
Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to
feed fire-fighting equipment and at least 1900 ´ 75 =142500 liters water storage
tank.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Sufficient Water capacity for fire-fighting has not been found in the factory.
25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient
capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৩-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Dedicated fire pump for fire fighting has not been found. 25/08/2022: No action
taken yet by the factory management.


