
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িভনেটজ এ্যাটয়াস িলিমেটড
িঠকনা Plot # A-78, Rd # 2, BSCIC I/A, Enayetnagar, Fatullah, Narayanganj
করখানার েকড NRY287
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Moderated Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified
above.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Factory has not taken any initiative on this but willing done this before timeline

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১২-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 25-Nov-2020: No design documents, drawings and DEA report of RCC
building are available on site. Not taken intiative yet.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Moderated Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder
strength data for identified E3, E1, E4, A3 & A4 columns.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Factory has not taken any initiative on this but willing done this before timeline

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১২-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 25-Nov-2020: Factory has not been taken any initiative yet. No Column
core cutting has been observed.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Moderated Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Factory has not taken any initiative on this but willing done this before timeline

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০১-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 25-Nov-2020: The factory management does not maintain the rules of load
plan accordingly the consideration to floor capacity and column capacity

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lateral Stability System

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Building Engineer needs to check existing flat slab system. Lateral system is
required to ensure stability of the structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Factory has not taken any initiative on this but willing done this before timeline

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০১-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব CVV1: 25-Nov-2020: No design documents and checking of exiisting flat plate slab
system.steel shed have been found on site.


