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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম অ্যাপােরল চ িল:
িঠকনা 430/1/A, Tejgaon I/A, Dhaka
করখানার েকড DHK058
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Preparation of the detail as-built drawing and structural analysis to ascertain safety of
the structure.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Under guidance of a qualified structural engineer prepare design documents
accordance with as built condition supported by design report.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Load intensity

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
The consultants strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finishing
material, and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not
exceed 40 psf (2.0 kN/m2). A thorough structural adequacy check will also be
needed in future for vertical extension of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Distress in Primary Structural Element

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
The owner/users of the building should be vigilant about development of any
distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and
slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the
remedial measures may become necessary.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Vertical & Horizontal Extension

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail
investigation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব


